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INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES

CONTENIDOS MINIMOS DE LOS TRABAJOS DIRIGIDOS
PARA EVALUACION DEL ALUMNO

Cada trabajo dirigido que hay que entregar para su evaluacion por el profesor es preciso
que incluya los siguientes apartados:

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

Con una introduccién que describa la necesidad de elaborar el presente documento, el
peticionario del mismo, la fecha y los tramites de legalizacion que hay que seguir
(necesidad de proyecto, inspeccion por OCA, etc.).

Se indicara también la normativa que se ha considerado y que se aplica.

1.1 Descripcién del local

Se distinguiran las diferentes zonas de la instalacion en funciéon del uso y las condiciones.
El concepto de "local" sera aquel que conduzca a la ejecucion de instalaciones seguras
desde el punto de vista de las personas.

1.2 Clasificacién del local segun REBT

Se aportaran los criterios que determinen qué caracteristicas tiene cada "local" del
apartado anterior, que condicionen su inclusion o “clasificacion" en una o varias
categorias de instalaciones especiales segun el Reglamento.

En caso contrario se indicaran los criterios para su no clasificacion, justificando por qué
se adopta esa decision.
1.3 Descripcién de la instalacién

Se describira someramente la edificacion, el uso y las prestaciones que se pretenden de
ella. La descripcion debe orientar acerca del tamafo y otras caracteristicas relevantes del
lugar en que se va a efectuar la instalacion eléctrica.

1.3.1 Potencia instalada y prevision de cargas

Se analizaran las potencias nominales de los aparatos previstos, las asignadas a los
circuitos de fuerza, la potencia admisible por la instalacion, los criterios para determinar la
potencia simultanea, y una estimacion de la potencia a contratar.

Se determinara también la necesidad de contar 0 no con suministro complementario
(socorro, reserva, etc.) y la solucion adoptada para procurarlo en su caso.
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1.3.2 Diseno de circuitos

Se justificara la conveniencia de cada circuito, se asignara un tipo de conductor y de
canalizacion, se determinara su seccion por el método de la intensidad maxima admisible
segun el REBT, y se explicaran los céalculos realizados para ello.

1.8.83 Cuadros de protecciones

Se explicara la configuracion adoptada, los criterios seguidos en el disefio y las
caracteristicas de los equipos que se proyecten.

2 CONDICIONES DE INSTALACION, MATERIALES Y EQUIPOS

Se justificaran las condiciones generales de la instalacion, materiales a emplear vy
requisitos de los equipos que se vayan a instalar.

Se detallard expresa y pormenocrizadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el caracter de instalacion eléctrica especial, y se hara referencia, en cada caso, a la
norma o parte de la norma que los exija.

3 CROQUIS Y ESQUEMAS

Se pide croquis de planta de los locales, con indicacidon de todos los elementos de la
instalacion eléctrica a que se haga referencia en la memoria descriptiva.

Se incluira también un esquema unifilar de las protecciones eléctricas, donde figuren sus
caracteristicas esenciales, se identifiquen los cuadros, subcuadros, circuitos y, potencias
nominales y aplicaciones de cada uno.

4 ANEJO DE CALCULOS

Se incluiran al final del documento cuantos calculos justificativos (tablas y demas) se
hayan elaborado como apoyo a los contenidos de la memoria o los croquis y esquemas.

OBSERVACIONES:
El documento y los croquis y esquemas iran firmados por el alumno.
No se admiten faltas de ortografia.

La presentacion de los trabajos para su evaluacion debe tener lugar, a lo sumo, hasta el
diay a la hora de la convocatoria de examen, fijada segun los procedimientos ordinarios,
a la que el alumno desee presentarse.

El profesor
Ing. Norberto Redondo Melchor



